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Manutenzione preventiva e correttiva 

come strumento di efficienza del sistema 

SCADA di ASA SpA 

Marco Mori 

A.S.A. SpA - www.asaspa.it 

 

Marco Parri 

A.T.I. Srl - www.acmotec.com 
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Acquedotto irriguo - industriale 

fognatura 

depurazione 

gas 

Acquedotto potabile 
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Dal 2002 gestore unico del servizio idrico ƴŜƭƭΩ!Ƴōƛǘƻ Toscana Costa: 
bacino di utenza di 375.000 abitanti in 33 Comuni appartenenti a 
3 province (Livorno, Pisa e Siena); 

Si raggiungendo 1.000.000 di unità nel periodo estivo (luglio-agosto) 
 

Distribuzione gas: 
presente in 5 Comuni della provincia di Livorno con un bacino 
servito di 226.659 abitanti.  

LƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ рΦпфмΦнтт ƳŎ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳŜŘƻǘǘƻ Řƛ [ƛǾƻǊƴƻ 
2.500.000 mc circa Aretusa  Cecina Rosignano 

350.000 mc anno per complesso Lucchini + SOL 450.000 mc 

Lunghezza rete fognaria (in Km): 1.183 km 

Copertura servizio depurazione: 95% 

Impianti depurazione: 77 

Metano - Rete di distribuzione: 694 km 

      Centrali di riduzione: 7    100.000.000 Smc 

Potabile:  popolazione servita dalla rete di distribuzione: 99% con 
una erogazione  annua a 48.000.000 mc di acqua 

Lunghezza rete acquedotto (in Km): 3.476 
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Cronologia telecontrollo 

!ƴƴƛ Ψул 

!ƴƴƛ Ψфл 

2003 

2005 

ω1°  sistema 
Telecontrollo Livorno 

ω2°  sistema 
Telecontrollo Bassa Val di 
Cecina 

ω3°  sistema 
Telecontrollo Alta Val di 
Cecina e 4°  sistema Val 
di Cornia 

ω5°  sistema 
¢ŜƭŜŎƻƴǘǊƻƭƭƻ Lǎƻƭŀ ŘΩ9ƭōŀ 

1° Sistema  

di Telecontrollo 

543 Periferiche 

2° Sistema  

di Telecontrollo 
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Architettura attuale 
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!ƭŎǳƴŜ ŜƳŜǊƎŜƴȊŜ ǊƛǎƻƭǘŜΧΧ 

Malfunzionamento 
riduttore di pressione di 

Fetovaia (Comune di 
/ŀƳǇƻ ƴŜƭƭΩ9ƭōŀύ  
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!ƭŎǳƴŜ ŜƳŜǊƎŜƴȊŜ ǊƛǎƻƭǘŜΧΧ 

Rottura galleggiante del 
serbatoio di Chiessi 
ό/ŀƳǇƻ ƴŜƭƭΩ9ƭōŀύ  
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!ƭŎǳƴŜ ŜƳŜǊƎŜƴȊŜ ǊƛǎƻƭǘŜΧΧ 
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!ƭŎǳƴŜ ŜƳŜǊƎŜƴȊŜ ǊƛǎƻƭǘŜΧΧ 

Riparazione su branchetto 
sfiato della condotta in uscita 

dalla C.le Vignarca (spinta 
ǇŜǊ Lǎƻƭŀ ŘΩ9ƭōŀύ 

Centrale Vignarca (partenza della condotta sottomarina) 

Centrale il Piano (arrivo della condotta sottomarina) 
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Alcune emergenze ǊƛǎƻƭǘŜΧΧ 

Riparazione su branchetto sfiato 
della condotta in uscita dalla C.le 
Vignarca όǎǇƛƴǘŀ ǇŜǊ Lǎƻƭŀ ŘΩ9ƭōŀύ 
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Manutenzione ELBA 

Sollevamento Mola 

N° interventi = 28  

Causa: Le caratteristiche dell'acqua richiedono una 

frequente pulizia dei porta-sonda sui 

clororesiduometri. 

Rimedio: prevedere un sistema autopulente dei 

porta-sonda 

Sollevamento Rio Marina 

N° interventi = 27 

Causa: In caso di sovraccarico è 

necessario riavviare gli inverter 

delle pompe 

Rimedio: prevedere un modulo di 

riarmo automatico 

 

Serbatoio Monte Tabari 

N° interventi = 21 

Causa: Le caratteristiche dell'acqua 

richiedono una frequente pulizia dei 

porta-sonda sui clororesiduometri. 

Rimedio: prevedere un sistema 

autopulente dei porta-sonda 




